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Suplai daya listrik pada pembangkit harus sama seiring dengan daya beban pada 
suatu sistem tenaga listrik. Munculnya gangguan pada sistem dapat mengakibatkan 
sistem mudah mengalami perubahan kearah transient. Salah satu gangguan yang dapat 
terjadi pada suatu sistem tenaga adalah lepas pembangkit, dimana akibat dari 
gangguan ini menyebabkan ketidakseimbangan daya pada sisi pembangkitan dan sisi 
beban sehingga berdampak pada penurunan frekuensi. Static under-frequency load 
shedding bertujuan mengembalikan nilai frekuensi kembali ke nilai yang diizinkan 
setelah terjadinya gaggguan diatas. Analisa ini dilakukan pada sistem kelistrikan PT. 
PETROKIMIA GRESIK, dimana gangguan lepasnya generator terjadi akibat short 
circuit tiga fasa pada bus petrokimia. Pada saat terjadinya gangguan tiga fasa pada 
bus petrokimia frekuensi naik mencapai 52,85 Hz.. Pada skenario 1 setelah dilakukan 
pelepasan pembangkit PLN frekuensi turun menjadi 48,74 Hz, sedangkan pada 
skenario 2 dimana PLN dan GTG lepas frekeunsi turun menjadi 41,75 Hz. Akibat 
lepasnya generator yang mangakibatkan penurunan frekuensi dilakukanlah load 
shedding, dimana berdasarkan perhitungan didapat waktu load shedding pada detik ke 
2,44 dengan jumlah beban yang dilepas sebesar 8,429 MW untuk skenario 1, sedangkan 
pada skenario 2 load shedding dilakukan pada detik ke 2,050 dengan jumlah beban 
yang dilepas adalah sebesar 33,528 MW. Setelah dilakukan load shedding frekuensi 
sistem yang mulanya turun 48,70 Hz naik menjadi 49,5 Hz dengan prosentase kenaikan 
frekuensi sebesar 1,53 %, sedangkan pada skenario 2 frekuensi sistem yang mulanya 
41,75 Hz naik menjadi 48,1 Hz dengan prosentase kenaikan frekuensi sebesar 15,20 %. 
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The power supply at the power plant has to be the same as the load on a power 
system. The emergence of disturbances in the system leads to the system easily towards 
transient.  One of the disturbances occurred in a power system is the lost of power 
plant. This disturbance causes imbalance problems either in generator and load side, it 
caused decreasing frequency. Static under-frequency load shedding aims to return the 
frequency value back to the allowed value after the occurrence of the above 
disturbance. The analysis has been done on the electrical system of PT. PETROKIMIA 
GRESIK, where the lost of generator occurs due to a three-phase short circuit on the 
petrochemical bus 150 KV. At the time of disturbance in three phase of Petrokimia bus 
the frequency is raising up to 52,85Hz. In the first scenario where the power plant is 
release the frequency decrease up to 48,74 Hz, while in the second scenario where both 
PLN and GTG have released the frequency dropped up to 41,75Hz. Due to the 
frequency is decreasing while the generator is off. Therefore, load shedding is 
necessary. Based on the calculation in load shedding time on 2,44 seconds with the 
total load released is 8,429 MW in the first scenario. While in the second scenario the 
load shedding at 2.050 seconds.  the total load need to shed is 33,528 MW. Where the 
load shedding is done the frequency has initially decreased to 48.70 Hz then increasing 
to 49,57 Hz with the percentage of rising frequency of 1.53%, whereas in the second 
case the frequency of a system is rising from 41,75 Hz to be 48,1 Hz with 15,20% of the 
rising percentage. 
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1.1 Latar Belakang  
Seiring dengan berkembangnya industri maka kebutuhan akan sumber daya listrik 
juga akan meningkat, sehingga diharapkan kebutuhan daya listrik dapat tersalurkan 
secara terus - menerus dan stabil. Hal ini sangat penting karena jika sumber daya listrik 
tercukupi  maka proses produksi dalam suatu industri pun akan berjalan lancar sehingga 
efektivitas dari segi waktu dan biaya pun dapat terpenuhi sesuai target. Suplai energi 
listrik pada sisi pembangkit harus lebih besar atau sama dengan jumlah beban pada 
suatu sistem ditambah rugi – rugi daya sistem, artinya besarnya daya yang dibangkitkan 
harus sama dengan daya yang diminta pada kondisi apapun
[1]
. Munculnya gangguan 
pada sistem dapat mengakibatkan sistem mudah mengalami perubahan kearah transient. 
Gangguan 3 fasa menjadi gangguan yang sering terjadi dan digunakan untuk kajian 
simulasi  pada sistem guna mengetahui keandalan sistem
[2]
. Akibat dari gangguan ini 
akan mengakibatkan breaker pengaman sistem pada kondisi terbuka, melokalisir 
gangguan yang ada. Apabila gangguan yang terjadi berasal dari dekat pembangkit akan 
mengakibatkan breaker – breaker pengaman dekat pembangkit bekerja. Kondisi ini 
akan mengakibatkan penurunan suplai energi listrik dari pembangkit ke beban. 
Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan sistem mengalami kondisi transient dan 
rentan mengalami pemadaman total. 
Ketidakseimbangan daya yang terjadi pada sisi pembangkitan dan sisi konsumen 
akan direspon dengan menurunnya frekuensi sistem. Kondisi frekuensi sistem yang 
buruk akan membuat sistem pada kondisi collapse apabila tidak segera ditangani
[1]
. 
Penggunaan static algorithm load shedding ini dapat digunakan untuk melakukan 
pendekatan mengenai jumlah beban yang akan dilepas yang bertujuan untuk menaikkan 
kembali frekuensi dengan memperhatikan rata –rata laju penurunan frekuensi sistem 
akibat gangguan dimana cara melepas beban pada sistem dapat dilakukan oleh 
underfrequecy relay
[3]
 atau secara manual melalui operator station yang memutus 
langsung melalui breaker. 
Study static load shedding diperlukan untuk mengembalikan frekuensi sistem 
kembali dalam batas nilai aman atau diizinkan. Studi load shedding di PT. Petrokimia 
Gresik  dilakukan dengan memperhatikan main bus, yang meliputi parameter frekuensi 





sehingga harus melepas salah satu unit pembangkit. Akibat lepasnya pembangkit 
menyebabkan sistem mengalami ketidakseimbangan daya sehingga direspon dengan 
penurunan frekuensi untuk itu diperlukan load shedding guna menaikan kembali nilai 
frekuensi. Dalam melakukan load shedding hendaknya pelepasan beban dilakukan 
dengan memperhatikan faktor skala prioritas beban sehingga diharapkan beban – beban 
yang memiliki prioritas tinggi untuk tidak dilepas atau jika memang harus dilepas maka 
dilepas pada urutan terakhir.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana respon frekuensi kondisi transient pada kasus lepasnya pembangkit 
dari sistem akibat adanya gangguan tiga fasa ?. 
2. Bagaimana cara mengembalikan nilai frekuensi ke nilai yang diizinkan dengan 
menggunakan metode static under-frequency load shedding ?. 
3. Bagaimana respon frekuensi setelah dilakukan static under-frequency load 
shedding setelah pembangkit lepas dari sistem ?. 
 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Mengetahui respon frekuensi pada kasus short circuit tiga fasa yang 
mengakibatkan pembangkit lepas dari sistem.  
2. Static load shedding untuk mengembalikan nilai frekuensi sehingga berada 
pada nilai yang diizinkan. 
3. Untuk mengetahui respon dan nilai frekuensi setelah dilakukanya pelepasan 
beban. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah dan tujuan 
dalam penyusunan skripsi ini maka penulis memberi batasan sebagai berikut : 






2. Jenis gangguan yang dilakukan adalah short circuit tiga fasa yang 
mengakibatkan pembangkit lepas dari sistem. 
3. Metode load shedding yang digunakan adalah static under-frequency load 
shedding. 
4. Hasil dari simulasi yang akan diamati dan dikaji adalah pada nilai frekuensi 
dan acuan frekeunsi yang digunakan berdasarkan Permen ESDM no.3 tahun 
2007. 
5. Nilai tegangan akan diamati hanya untuk melihat apakah tegangan masih 
berada pada nilai yang diizinkan atau tidak. 
6. Simulasi dilakukan dengan software ETAP POWER STATION, dengan 
bantuan tools load flow dan transient stability analysis dengan initial load flow 
Newton raphson. 
 
1.5 Detail Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh Zin dan W.K Wong dalam papernya yang berjudul 
“Static and Dyanamic Under – Frequency Load Shedding: A Comparasion” 
menyatakan bahwa load shedding dapat digunakan untuk mengembalikan nilai 
frekuensi ke nilai diizinkan pada saat terjadinya gangguan yang mengakibatkan 
penurunan frekuensi. Pada penelitian tersebut dilakukan perbandingan  antara static dan 
dynamic load shedding. Pada dynamic load shedding dilakukan perhitungan untuk 
menentukan jumlah beban yang dilepas sedangkan pada static under-frequency load 
shedding pelepasan beban dilakukan berdasarkan urutan beban beban penting. 
Kelemahan dari metode dynamic load shedding sendiri adalah metode ini tidak dapat 
diterapkan pada dunia industri dikarenakan dalam dunia industri prioritas beban sangat 
diperhatikan mengingat hal ini sangat sensitif terhadap kegiatan produksi perusahaan.  
Sedangkan pada industri petrokimia gresik yang merupakan industri besar 
tentunya sangat dihindari pelepasan beban tanpa memperhatikan skala prioritas beban, 
mengingat hal diatas sangat berpengaruh pada cost and production. Oleh karena itu 
pada skripsi kali ini akan dibahas mengenai static under-frequency load shedding 
dimana pelepasan beban pada industri petrokimia gresik dilakukan berdasarkan skala 
prioritas beban penting dan nilai penurunan laju frekuensi, dimana skala prioritas beban 
ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat pada beban industri terdapat beban- 






1.6 Sistematika Penulisan 
Penyusunan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab dan diuraikan dengan 
pembahasan sesuai daftar isi dan referensi yang ada di daftar pustaka. Sistematika 
penyusunannya adalah sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 
detail penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 
  Pengertian tentang teori operasi sistem tenaga listrik, definisi kondisi 
transient meliputi penyebab dan akibatnya penjelasan tentang teori 
load shedding serta static under frequency load shedding. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
  Dalam bab ini akan dibahas langkah langkah penelitian yang 
dilakukan terkait dengan pengolahan data, model yang digunakan dan 
sistem yang digunakan.  
BAB IV  : ANALISIS HASIL 
  Pada bab ini berisi dilakukan analisa hasil simulasi yang dibahas dan 
dijelaskan dengan rinci. 
BAB V  : KESIMPULAN dan SARAN 








2.1  Operasi Sistem Tenaga Listrik 
Dalam operasi sistem tenaga listrik, kondisi sistem yang normal dapat tercapai 
apabila terdapat keseimbangan antara daya yang dibangkitkan oleh generator dengan 
daya yang diserap oleh beban ditambah rugi – rugi penghantar. Tetapi, ada kalanya 
sistem tenaga listrik beroperasi pada keadaan yang tidak normal akibat dari adanya 
gangguan, baik gangguan yang bersifat besar ataupun gangguan yang sifatnya kecil. 
Gangguan yang sifatnya besar dapat berupa terjadinya hubung singkat, lepasnya 
generator / pembangkit dari sistem. Sedangkan gangguan yang bersifat kecil dapat 
berupa perubahan beban secara continious dan sistem selalu berusaha untuk bertahan 
pada kondisi tersebut. Akibat dari kondisi tersebut maka akan mengakibatkan sistem 
mengalami perubahan kearah transient. 
Masalah unik dalam operasi sistem tenaga listrik adalah bahwa “daya yang 
dibangkitkan atau diproduksi harus selalu sama dengan daya yang dikonsumsi oleh 
pemakai tenaga listrik yang secara teknis umumnya dikatakan sebagai beban sistem”. 
 Apabila daya yang dibangkitkan lebih kecil daripada beban sistem maka frekuensi 
dan tegangan akan turun, sebaliknya apabila lebih besar maka frekuensi dan tegangan 
akan naik. Sistem operasi yang normal atau mutu listrik yang baik adalah apabila 
frekuensi dan tegangan tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai nominal, untuk itu 
haruslah diusahakan agar daya yang dibangkitkan selalu sama dengan daya beban. Daya 
yang dibangkitkan maupun beban terdiri dari daya nyata (Watt) dan daya reaktif (VAR). 
Daya nyata adalah hubunganya dengan frekuensi sedangkan daya reaktif hubunganya 
dengan tegangan. Dalam keadaan steady state frekuensi adalah sama dalam seluruh 
sistem sehingga pengaturan frekuensi dapat dilakukan dengan pengaturan daya nyata 
(Watt). Sedangkan masalah pengaturan daya reaktif (VAR) tergantung dari sumber daya 
reaktif setempat
[4]
. Munculnya gangguan saperti dijelaskan diatas akan mudah 













System Condition System Frequency 
If Generation > Demand + Loss Increase 
If Generation = Demand + Loss No Change 
If Generation < Demand + Loss Decrease 
  Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa akibat dari lepasnya pembangkit secara tiba 
– tiba akan mengakibatkan penurunan frekuensi, dimana penurunan frekuensi terjadi 
sangat cepat dan jika tidak diatasi akan menyebabkan system collapse. 
2.1.1 Kestabilan Frekuensi 
Stabilitas frekuensi yaitu kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan 
frekuensi stabil ketika sistem terjadi ketidakseimbangan antara pembangkit dan beban. 
Stabilitas frekuensi dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk 
jangka pendek berupa pembentukan dari sebuah sistem wilayah dengan kondisi 
pemutusan beban atau load shedding yang dapat menanggulangi dampak terjadinya 
penurunan frekuensi secara cepat dan mencegah terjadinya pemadaman total pada suatu 
wilayah dalam beberapa detik. Untuk jangka panjang merupakan situasi yang lebih 
kompleks dimana ketidakstabilan dapat disebabkan oleh kontrol-kontrol over speed 
turbin uap atau boiler. 
2.2  Jenis – Jenis Beban 
 Jaringan pada listrik AC (alternating current) tentunya memilliki beban yang 
harus disulplai tenaga listrik, beban listrik sendiri merupakan sesuatu yang 
membutuhkan tenaga/daya listrik. Dalam dunia industri contohnya adalah lampu dan 
motor induksi. Jaringan pada listrik AC (alternating current) memiliki tiga jenis beban 
listrik yang harus ditopang oleh pembangkit listrik. Ketiga beban tersebut yaitu beban 
resistif, beban induktif, dan beban kapasitif, ketiganya memiliki karakteristik yang 
berbeda satu sama lainnya. 
1. Beban Resistif 
Beban resistif dihasilkan oleh alat-alat listrik yang bersifat murni tahanan 
(resistor) seperti pada elemen pemanas dan lampu pijar. Gelombang arus dan 
tegangan listrik yang melewati resistor akan selalu bersamaan membentuk bukit 
dan lembah (arus dan tegangan sefasa). Akibat dari arus dan tegangan sefasa 





sehingga mengakibatkan pada beban resistif hanya daya aktif (P dalam watt) 
sajalah yang diserap.  
  
Gambar 2.1. Diagram Vektor dan Gelombang Sinusoidal Arus Beserta Tegangan 




2. Beban Induktif 
Beban induktif diciptakan oleh lilitan kawat (kumparan) yang terdapat di 
berbagai alat-alat listrik seperti motor, trafo, dan relay. Kumparan dibutuhkan 
oleh alat-alat listrik tersebut untuk menciptakan medan magnet sebagai komponen 
kerjanya. Pembangkitan medan magnet pada kumparan inilah yang menjadi beban 
induktif pada rangkaian arus listrik AC. Ciri utama pada beban induktif adalah 
tertinggalnya arus dari tegangan (lagging) hal ini disebabkan oleh energi yang 
tersimpan berupa medan magnetis akan mengakibatkan fasa arus bergeser 
menjadi tertinggal terhadap tegangan. Pada komponen induktif murni arus akan 
tertinggal 90
0
 dari tegangan. 
  
Gambar 2.2 Diagram Vektor dan Gelombang Sinusoidal Arus Beserta Tegangan 




3. Beban Kapasitif 
  Beban kapasitif (C) yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau 
kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik 





arus yang mendahului tegangan (leading), Pada komponen kapasitif murni arus 




Gambar 2.3 Diagram Vektor dan Gelombang Sinusoidal Arus dan Tegangan 
dengan Beban Kapasitif 
[5]
 
2.3    Hubungan Frekuensi dengan Daya Aktif 
Sistem tenaga listrik harus mampu menyediakan tenaga listrik bagi beban dengan 
frekuensi yang konstan. Penyimpangan frekuensi dar nilai nominal harus selalu dalam 
batas toleransi yang diperbolehkan. Daya aktif mempunyai hubungan yang erat dengan 
nilai frekuensi sistem, sedangan beban sistem yang berupa daya aktif dan reaktif selalu 
berubah sepanjang waktu. Sehubungan dengan hal ini, maka untuk mempertahankan 
frekuensi dalam batas toleransi yang diperbolehkan, pembangkitan daya aktif oleh 
generator harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan beban atas daya aktif. Penyesuaian 
daya aktif ini dilakukan dengan mengatur besarnya kopel penggerak generator. 
Menurut prinsip dasar dari dinamika rotor (hukum newton) ada hubungan antara 




TG = Kopel penggerak generator 
TB = Kopel beban yang membebani generator 
H  = Momen inersia generator 
ω  = Kecepatan sudut perputaran generator 















Hal ini berarti bahwa pegaturan frekuensi dalam sistem berarti pula pengaturan 
kopel penggerak generator atau juga pengaturan daya aktif generator. Ditinjau dari segi 
beban sistem, frekuensi akan turun apabila daya aktif yang dibangkitkan tidak 
mencukupi kebutuhan beban dan sebaliknya frekuensi akan naik apabila ada surplus 
daya aktif dalam sistem (gambar 2.4). Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai 
berikut : 
TG - TB = ΔT < 0, maka 
  
  
 < 0, frekuensi turun……………………….……...(2-4) 
TG - TB = ΔT > 0, maka 
  
  
 > 0, frekuensi naik…………...….....………….....(2-5) 
 
Gambar 2.4 Power System Model 
[6]
 
Sedangkan pengaturan frekuensi generator dapat dilakukan dengan cara berikut 
untuk tiap –tiap tipe pembangkit. : 
1. Mengatur pemberian uap penggerak turbin dalam PLTU. 
2. Mengatur pemberian air penggerak turbin dalam PLTA. 
3. Mengatur pemberian bahan bakar dalam ruang bakar turbin PLTG. 
4. Mengatur pemberian bahan bakar oleh pompa injeksi bahan bakar ke silinder 











2.4  Load Shedding 
Load shedding atau pelepasan beban adalah salah satu cara untuk mengembalikan 
nilai frekuensi dan tegangan ke dalam batas nilai yang diizinkan akibat adanya 
gangguan pada sistem. Akibat adanya gangguan yang terjadi pada sistem, maka 
tentunya sistem tersebut akan mengalami perubahan kondisi kearah transient. Dimana 
terdapat beberapa gangguan yang membuat sistem mengalami kondisi transient, 
sehingga diperlukan langkah untuk melakukan load shedding adalah
[7]
: 
1. Lepasnya satu atau multiple generator 
2. Lepasnya bus 
3. Lepasnya saluran transmisi atau distribusi 
 Suatu sistem kelistrikan kondisinya akan  memburuk saat pembangkit dari sistem 
tersebut dibebani melebihi kapasitas daya yang dimiliki. Misalnya disebabkan oleh 
lepas pembangkit dengan kapasitas besar, atau penambahan beban yang melebihi 
kapasitas generator, sehingga penggerak mula (prime mover) yang terhubung generator 
akan mulai melambat karena memikul beban yang melebihi kapasitas tersebut. 
Selanjutnya Tie Line yang terhubung pada sistem berusaha untuk mensuplai kekurangan 
daya tersebut. Serangkaian kejadian tersebut dapat menyebabkan tie line menjadi 
kelebihan beban (overload), sehingga saat suplai tidak mampu memenuhi permintaan 
beban yang tinggi mengakibatkan frekuensi semakin turun.  
 Sehingga dengan adanya ketidakseimbangan daya yang disebabkan oleh 
terjadinya beban lebih pada umumnya dipicu oleh beberapa hal, antara lain: 
1. Adanya gangguan saluran sehingga ada beberapa beban yang tidak dapat 
disuplai oleh salah satu pembangkit. 
2. Ada pembangkit yang lepas dari sistem yang mengakibatkan beban yang 
seharusnya disuplai oleh pembangkit tersebut menjadi tanggungan 
pembangkit lain  
Akibat dari beberapa gangguan diatas tentunya sistem akan mengalami peubahan 
kondisi kearah transient. Dimana pada saat kondisi akibat gangguan diatas biasanya 
akan terjadi penurunan frekuensi dan tegangan, sehingga load shedding disini berperan 
untuk mengembalikan nilai frekuensi dan tegangan ke nilai yang di izinkan. Pada IEEE 
Std. C.37.117, 2007 dijelaskan bahwa besarnya inertia generator dan overload sangat 
mempengaruhi besarnya pelepasan beban. Beberapa sistem tenaga listrik seperti di 





laju penurunan frekuensi untuk mengoptimalkan load shedding pada keadaan gangguan 
[8]
. 
Hubungan yang mendefinisikan antara laju penurunan frekuensi berdasarkan 
perubahan besarnya daya yang dihasilkan generator dan daya yang dibutuhkan beban 
dapat digambarkan oleh persamaan swing suatu generator  sederhana
[9]
 yang akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
………………………………………………..……..……(2-6) 
Kecepatan putaran generator dapat dinyatakan sebagai: 
……………………………..…………………….…....(2-7) 
……….…………………………..……………………(2-8) 
Dengan ω0 adalah kecepatan generator saat frekuensi nominal (rpm) 





PA = Daya Percepatan 
PM = Daya Mekanik Generator 
PE = Daya Elektrik Permintaan Beban 
 Sehingga berdasarkan persamaan 2-9 dan 2-10 dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perubahan freukuensi akan terjadi apabila terdapat selisih atau perbedaan antara daya 
mekanik generator dan daya elektrik permintaan beban. Dimana apabila daya mekanik 
generator lebih besar dari daya permintaan beban mengakibatkan frekuensi naik, 
sedangan jika daya elektrik generator lebih kecil dari daya permintaan beban maka 









































Gambar 2.5 Penurunan Frekuensi dan Load shedding 
[6]
 
 Pada gambar 2.5 diatas merupakan penjelasan dari skema load shedding dimana 
apabila terjadi suatu gangguan yang mengakibatkan sistem kekurangan daya aktifnya 
maka akan direspon dengan terjadinya penurunan  frekuensi pada sistem, apabila 
frekuensi turun dari batas yang diizinkan (f2) maka load shedding perlu dilakukan dan 
jangan sampai frekuensi turun mendekati batas paling bawah (f1), dimana jika hal 
tersebut terjadi maka sistem akan rentan terjadi pemadaman total 
[6]
. 
 Adapun sebelum dilaksanakan pelepasan beban yang bertujuan untuk pemulihan 
frekuensi, hendaknya pelepasan beban ini memenuhi beberapa kriteria, antara lain : 
1. Jumlah beban yang dilepas hendaknya seminimal mungkin sesuai dengan 
kebutuhan sistem tenaga listrik dalam memperbaiki tegangan dan frekuensi  
2. Beban yang dilepaskan adalah beban yang memiliki prioritas paling rendah 
bila dibandingkan dengan beban lain dalam suatu sistem tenaga listrik.  
 Pelepasan beban yang dilakukan akibat penurunan frekuensi yang merupakan efek 
beban lebih penting untuk dilakukan. Selain karena untuk menghindari terjadinya 
pemadaman total, pelepasan beban dapat mencegah : 
1. Penuaan yang semakin cepat dari komponen mekanik generator 
Penurunan frekeunsi yang cukup besar dapat menimbulkan getaran (vibrasi) 
yang berlebihan pada sudu turbin. Hal ini tentunnya akan memperpendek usia 
pakai peralatan 
2. Pertimbangan pemanasan 
Berkurangnya frekuensi menyebabkan berkurangnya kecepatan motor 
pendingan generator, hal ini akan berakibat berkurangnya sirkulasi udara 





3. Terjadinya eksitasi lebih 
Ketika terjadi penurunan frekuensi pada generator pada tegangan normal, 
arus eksitasi generator akan semakin meningkat hal ini memicu terjadinya 
eksitasi lebih. Hal ini ditandai dengan fluks berlebih yang dapat 
menyebabkan munculnya arus pusar, dimana arus pusar ini akan 
menyebabkan pemanasan pada inti generator. 
2.5   Static Under Frequency Load Shedding 
Metode load shedding yang akan digunakan disini adalah static load shedding 
dimana static load shedding akan mengurangi beban berdasarkan blok bebannya pada 
setiap tahap. Implementasi dari static load shedding membutuhkan beberapa tahap yang 
telah ditetapkan, yang pertama adalah menentukan kondisi terburuk sistem saat 
overload, lalu menetukan laju penurunan frekuensi dari sistem akibat kondisi overload 
dengan adanya laju penurunan frekuensi maka kita dapat menentukan waktu saat terjadi 
penurunan frekuensi, waktu untuk pelepasan beban serta pendekatan untuk menentukan 
jumlah beban yang akan dilepas
[1]
.  
1) Frekuensi dan Tegangan yang Diizinkan 
Kebanyakan sistem tenaga telah memiliki batas nominal frekuensi dan tegangan 
yang diizinkan, sebagai contoh pada standart IEEE Guide for The Application of 
Protective Relays Used for Abnormal Frequency Load shedding and Restoration 
frekuensi diizinkan pada kisaran ± 0,5 Hz 
[3]
. Sedangkan di indonesia menurut permen 
no.3 ESDM tahun 2007 frekuensi dipertahankan pada kisaran ± 0,5 Hz pada frekuensi 
nominal, sedangkan pada kondisi darurat frekuensi diizinkan turun sampai 47,5 Hz, 
untuk tegangan diizinan turun sampai -10% dari tegangan nominal, sedangkan untuk 
batas atas frekuensi diizinkan naik sampai 52 Hz, untuk tegangan +5% dari tegangan 
dari tegangan nominal
[11]
. Sehingga frekuensi dibawah 47 Hz sangat dihindari pada 
kondisi apapun. Biasanya peralatan pembantu bekerja pada frekuensi dibawah 48 Hz 
dan untuk proteksi under-speed turbine biasanya di setting pada frekuensi 47,5 Hz pada 
sistem operasi 50 Hz 
[10]
.  






Batas Atas Batas Bawah 
500 +5% -5% 
150 +5% -10% 
70 +5% -10% 





2) Menentukan Overload   
Kasus kemungkinan terburuk dapat ditentukan melalui maximum overload yang 
akan terjadi pada sistem
[3]
. Biasanya nilai overload disebabkan oleh gangguan lepasnya 
generator, lepasnya beban secara tiba-tiba, perubahan variasi pada beban dan output 
generator
[7]
. Gangguan lepasnya satu atau lebih generator adalah salah satu gangguan 




Pso  =  Daya yang dibangkitkan oleh unit yang  terganggu (MW) 
Pgot  = Daya terpasang dari unit-unit pembangkit yang beroperasi sebelum 
gangguan (MW)  
Psot   =  Daya terpasang dari unit yang mengalami gangguan (MW) 
Besarnya beban lebih ditentukan dengan membandingkan daya pembangkit yang 
hilang dengan daya pembangkit yang masih tinggal atau dapat juga dikatakan 
perbandingan jumlah beban yang tidak dapat dipikul yang disebabkan kehilangan 
pembangkitan dengan beban yang masih dapat dipikul. Dengan mengetahui prosentase 
beban lebih, kita dapat membandingkan tingkat ketidakseimbangan antara daya 
pembangkitan dengan beban sistem. Setelah drop frekuensi dapat dikontrol dan 
frekuensi kembali normal, beberapa bagian beban dapat dipulihkan kembali
[12,13]
. 
3) Laju Penurunan Frekuensi dan Momen Inertia Sistem  
Momen inertia sistem (H) adalah energi kinetis dalam sistem dibagi daya 
terpasang dalam sistem yang dinyatakan dalam MW-s/MVA
[2]
, momen inertia sistem 
diperlukan untuk menghitung laju penurunan frekuensi 
   
  
 yang dinyatakan dalam 




Jika pada suatu sistem interkoneksi terdapat beberapa pembangkit maka total 

























Dimana, Hk adalah inertia dari generator kth dan VAk adalah rata- rata daya semu 
dari generator kth dan N menunjukan nomor dari generator
[3]
. Besarnya momen inertia 
generator sangat berpengaruh pada nilai laju penurunan frekuensi, dikarenakan semakin 
besar nilai inertia generator maka semakin kokoh sistem sehingga laju penurunan 
frekuensi sistem semakin lambat dan kecil
[4]
. 
Laju penurunan frekuensi berdasarkan dari perhitungan  inertia total diatas, dapat 
ditentukan menggunakan persamaan berikut: 
……………………………………………………………..(2-16) 
Keterangan; 
F   = Nominal frekuensi (Hz) 
OL   = Overload 
Hsystem  = Rata rata inertia inertia sistem 
4) Load Shed Time  
Load shed time adalah waktu dimana akan dilakukan pelepasan beban
[1]
. Berikut 
merupakan formula untuk mendapatkan nilai dari load shed time berdasarkan fungsi 





fo    = Frekuensi nominal (Hz) 
f   = Batas bawah frekuensi yang diperbolehkan (Hz) 
OL   = Nilai overload sistem saat gangguan 
Sedangkan nilai overload dan laju penurunan frekuensi setelah load shedding 



























net H x 2





















Keterangan ;  
 Pls  = Besarnya beban yang dilepas berdasarkan laju penurunan frekeunsi yang  
diharapkan(MW) 
 
   
     
     = Besarnya laju penurunan frekuensi yang diharapkan(Hz/s) 
2.5.1 Prioritas Beban yang Dilepaskan 
 Ketika terjadi penurunan frekuensi akibat beban lebih, salah satu hal yang dapat 
dilakukan untuk mengatasinya adalah pelepasan beban. Dalam pelepasan beban ini 
dharapkan dapat memperbaiki frekuensi secara cepat tana harus merugikan pengguna 
secara ekonomi. Oleh sebab itu, beban – beban yang disuplai oleh generator diurutkan 
menurut parameter-parameter sebagai berikut : 
1. Sensitif terhadap kegiatan industri dan proses produksi 
2. Tingkat kesulitan pengasutan untuk beban beban seperti pada pengasutan atau 
starting motor induksi 
3. Daya yang dibutuhkan 
Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih beban yang akan 
dilepas salah satunya adalah apakah beban tersebur sensitif terhadap kegiatan proses 
produksi dalam satu industri. Jenis beban yang dilepaskan adalah beban yang memiliki 
pengaruh paling rendah pada kegiatan produksi. 
Jika terjadi kondisi dimana beban yang besarnya sesuai dengan kebutuhan 
memiliki sifat starting yang lebih sulit dibandingkan dengan beban lain yang menyerap 
daya lebih besar, maka beban tersebut harus dipertimbangkan lagi untuk dilepas atau 
tidak, apabila pada saat pelepasan sistem cepat kembali normal dan tidak terjadi 
kelebihan suplai namun bila saat beban dihubungkan kembali dengan sistem akan 
menimbulkan masalah lain maka hal tersebut sebaiknya dihindari karena yang terjadi 







3.1.  Sistem Kelistrikan PT Petrokimia Gresik 
Dalam study static UFLS (under-frequency load shedding) ini untuk 
meningkatkan frekuensi pada sistem kelistrikan petrokimia gresik, penelitian ini 
menggunakan standart Perment No.3 Tahun 2007 sebagai acuan dalam proses 
pelaksanaan dan pengerjaannya. Pengujian dan penelitian ini dimulai dengan survey 
data yang diperoleh dari PT. PETROKIMIA GRESIK. Data tersebut diambil pada 
tanggal 01 maret 2017. Dengan data yang diperoleh maka dapat dilakukan simulasi 
sistem kelistrikan petrokimia gresik menggunakan software ETAP Power Station. 
Simulasi yang dapat dilakukan menggunakan tools transient stability, yang mana untuk 
mengetahui frekuensi pada kondisi sistem operasi normal ataupun gangguan. Generator 
akan tetap stabil jika tidak ada gangguan, sehingga generator dapat menyalurkan daya 
secaran kontinyu. Jika sistem tenaga disuplai dengan daya input yang tidak stabil akan 
terjadi kemungkinan terburuk yaitu terjadinya pemadaman total dan kerusakan pada 
peralatan dikarenakan kemungkinan terjadinya penurunan frekuensi. 
Terdapat tujuh buah sumber pembangkitan pada sistem kelistrikan di PT. 
PETROKIMIA GRESIK yaitu.  
1. GTG (gas turbine generator) dengan kapasitas sebesar 33 MW 
2. UBB (Utilitas batu bara) dengan kapasitas sebesar 32 MW 
3. Revamp 1 dengan kapasitas sebesar 17,5 MW 
4. Revamp 2 dengan kapasitas sebesar 12,5 MW 
5. TG (turbine gas) 65 dengan kapasitas sebesar 8,5 MW dan TG (turbine gas) 
66 dengan kapasitas sebesar 11,5 MW. 
6. PLN dengan kapasitas sebesar 14 MW.  
3.2.  Software ETAP Power Station 
ETAP merupakan software full grafis yang dapat digunakan sebagai alat analisis 
untuk mendesain dan menguji kondisi sistem tenaga listrik yang ada. ETAP dapat 
digunakan untuk mensimulasikan sistem tenaga listrik secara off line dalam bentuk 
modul simulasi, monitoring data operasi secara real time, simulasi system real time, 
optimasi, manajemen energi sistem  dan simulasi intelligent load shedding. ETAP 
didesain untuk dapat menangani berbagai kondisi dan topologi system tenaga listrik 





Software ini dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang simulasi seperti jaringan AC 
dan DC (AC and DC networks), desain jaringan kabel (cable raceways), grid 
pentanahan (ground grid), GIS, desain panel, arc-flash, koordinasi peralatan proteksi 
(protective device coordination/selectivity) dan AC/ DC control sistem diagram. 
(D.William, and Jr.Stevenson 1990). ETAP Power Station juga menyediakan fasilitas 
Library yang akan mempermudah desain suatu sistem kelistrikan. Library ini dapat 
diedit atau dapat ditambahkan dengan informasi peralatan. Software ini bekerja 
berdasarkan plant (project). Setiap plant harus menyediakan modelling peralatan dan 
alat-alat pendukung yang berhubungan dengan analisis yang akan dilakukan. Misalnya 
generator, data beban, data saluran, dll. Sebuah plant terdiri dari sub-sistem kelistrikan 
yang membutuhkan sekumpulan komponen elektris yang khusus dan saling 
berhubungan. Dalam Power Station, setiap plant harus menyediakan data base untuk 
keperluan itu.  
ETAP Power Station dapat digunakan untuk menggambarkan single line diagram 
secara grafis dan mengadakan beberapa analisis/studi yakni Load Flow (aliran daya), 
Short Circuit (hubung singkat), motor starting, harmonisa, transient stability, protective 
device coordination, dan Optimal Capacitor Placement. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja dengan ETAP Power Station 
adalah:  
 One Line Diagram, menunjukkan hubungan antar komponen/peralatan listrik 
sehingga membentuk suatu sistem kelistrikan. 
 Library, informasi mengenai semua peralatan yang akan dipakai dalam system 
kelistrikan. Data elektris maupun mekanis dari peralatan yang detail/lengkap dapat 
mempermudah dan memperbaiki hasil simulasi/analisis. 
 Standar yang dipakai, biasanya mengacu pada standar IEC atau ANSI, frekuensi 
sistem dan metode – metode yang dipakai. 
 Study Case, berisikan parameter – parameter yang berhubungan dengan metode 









3.3  Algoritma Simulasi Pada Software ETAP Power Station 
1. Mulai. 
2. Melakukan penggambaran single line diagram PT. PETROKIMIA GRESIK 
pada software ETAP 
3. Input data : Data generator, data saluran, data beban, data trafo dan data 
breaker/ pengaman. 
4. Lakukan simulasi menggunakan tools transient stability analysis untuk 
mengetahui kondisi awal sistem. 
5. Inputkan gangguan tiga fasa pada salah satu bus dalam sistem. 
6. Plot kondisi sistem saat terjadi gangguan 3 fasa. 
7. Mengecek apakah  frekuensi masih pada standart 47.5 ≤ f  ≤ 52 Hz. 
a. “Ya”  : Gangguan tiga fasa ditambah, lalu kembali ke langkah 
nomor 5 
b. “Tidak” : Lakukan pelepasan pembangkit  
8. Plot kondisi sistem saat terjadi gangguan lepas pembangkit  
9. lakukan pelepasan beban untuk memperbaiki nilai frekuensi akibat lepas 
pembangkit. 
10. Analisa hasil dan selesai. 
3.3.1 Algoritma Pelepasan Beban Menggunakan Static UFLS 
1.  Mulai. 
2.  Mendapatkan sistem yang terganggu dimana terjadi penurunan frekuensi. 
3. Set prioritas beban. 
4.  Hitung laju penurunan frekuensi dan menentukan frekuensi set point. 
5.  Mengecek apakah  frekuensi masih pada standart 47.5 ≤ f  ≤ 52 Hz. 
a. “Ya”  : Selesai. 
b. “Tidak”  : Hitung dan Inputkan waktu load shedding. 
 6.  Lakukan load shedding. 









3.4.  Flowchart Simulasi Pada Software ETAP power station 
 Dibawah ini adalah flowchart untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada 
sistem kelistrikan PT. Petrokimia Gresik untuk meningkatkan frekuensi akibat short 
circuit yang harus melepas generator/pembangkit pada generator. 
Start
Masukkan data:
1. Pembangkit   4. Saluran
2. Trafo  5. Breaker
3. Beban
Simulasi  Transient Stability 




Hasil Simulasi Sistem 
Terhadap Uji Kondisi 
Gangguan



















Penggambaran Single Line 
Diagram PT. Petrokimia Gresik 
Pada Software ETAP
 






3.4.1 Flowchart Simulasi Pelepasan Beban 
Start
Kondisi Sistem Saat Lepas 
Pembangkit
Hitung Laju Penurunan Frekuensi 
dan Tentukan Frekuensi Set Point
47.5 ≤ f  ≤ 52 Hz.
Pelepasan Beban 













3.5. Data – Data Sistem Kelistrikan Petrokimia Gresik 
Untuk melakukan simulasi dengan menggunakan software etap power station 
maka diperlukan beberapa beberapa data yang digunakan untuk memodelkan sistem 
kelistrikan petrokimia gresik, adapun data – data yang didapat ini meliputi data 
pembangkitan, data saluran, data transformator, data circuit breaker atau pengaman 
serta data beban. 
1. Data Pembangkitan 
Tabel 3.1 Data Pembangkit di PT. Petrokimia Gresik
[14]
 
No. Nama Pembangkit 
Daya Semu 
(KVA) 
Daya Aktif (MW) 
Tegangan 
(KV) 
1. GTG 41250 33 6 
2. UBB 40000 32 6 
3. Revamp 20590 17,5 6 
4. Cogen 14700 12,5 6 
5. STG-65 10625 8,5 6 
6. STG-66 14375 11,5 6 
7. PLN 16000 14 150 
 
2. Data Transformator 












1. Trafo 09 TR 101 5 20-6 ONWF/ONAN 
2. Trafo 30-TR-10 1,25 6-0,4  ONWF/ONAN 
3. Trafo 30-TR-41 1 6-0,4  ONWF/ONAN 








1 20-6  ONWF/ONAN 
7. Trafo Main01-1 8 20-6  ONWF/ONAN 
8. Trafo T6 20 20-6  ONWF/ONAN 
9. Trafo T21 20 6-0,4  ONWF/ONAN 
10. Trafo T65 1,6 6-0,4  ONWF/ONAN 
11. Trafo TR-02-1 1 20-6  ONWF/ONAN 
13. Trafo TR 12 8 20-6  ONWF/ONAN 
14. Trafo TR 13 16 20-6  ONWF/ONAN 
15. Trafo TR 14 8 20-6  ONWF/ONAN 
17. Trafo TR GI 25 20-11,5  ONWF/ONAN 
18. Trafo TR HVS-2210 2,5 20-6  ONWF/ONAN 
19. Trafo TR PLN 25 150-20  ONAN/ONAF 















21. Trafo-2281 A 25 11,5-6  ONWF/ONAN 
22. Trafo-2281 B 25 11,5-6  ONWF/ONAN 
23. Trafo UBB 6/20 35 6-20  ONWF/ONAN 
24. Zigzag Trafo 3 20-6  - 
 
3. Data Beban 
Tabel 3.3 Data Beban di PT. Petrokimia Gresik
[14]
 









Lump HVS-2210-04/6kV 1450 438 6 CONTINUOUS 
Benfield Pump 1087 623 6 SPARE 
PS-2281 C 440 320 6 CONTINUOUS 
01-HVS-1100 SS3 470 333 6 CONTINUOUS 
IM MP-2251A 280 169 6 SPARE 
TR. 2282 A 488 326 6 CONTINUOUS 
TR. 2282 C 322 323 6 CONTINUOUS 
IM MP-2211A 1247 710 6 CONTINUOUS 
IM MP-2211B 1306 741 6 CONTINUOUS 
IM MP-2211F 1350 585 6 SPARE 
IM MP-2211C 1289 733 6 CONTINUOUS 
IM MP-2211D 1323 752 6 CONTINUOUS 
IM MP-2211E 1366 775 6 CONTINUOUS 
TR. 2282 B 336 202 6 CONTINUOUS 
TR. 2282 D 550 459 6 CONTINUOUS 
IM MP-2222A 371 221 6 CONTINUOUS 
TR. 2282 E 10 8 6 SPARE 
IM GB-302 BLOWER 184 113 6 CONTINUOUS 
IM NMC-101 1119 640 6 SPARE 
IM MP-1212A 256 154,48 6 SPARE 
IM MP-1212B 256 154,48 6 CONTINUOUS 
IM MP-1103A 267 161,4 6 CONTINUOUS 
IM MC-1101A 250 151 6 SPARE 
IM MP-1212C 256 154 6 CONTINUOUS 
IM MP-1103B 267 161 6 SPARE 
IM MP-1216A 236 143 6 CONTINUOUS 
IM MP-1216B 286 173 6 CONTINUOUS 
IM MP-1216C 262 158 6 CONTINUOUS 
IM MC-1101B 248 150 6 CONTINUOUS 
IM MC-1101C 336 202 6 CONTINUOUS 





Kelanjutan dari tabel 3.3 









Load SS4 256 157 6 CONTINUOUS 
Load ZA I/III 723 715 6 CONTINUOUS 
2 
NPK-PHONSKA 1990 700 6 CONTINUOUS 
23 PH3 1317 877 6 CONTINUOUS 
NPK GRANULASI 2670 1370 6 CONTINUOUS 
HVS 24 (Petrosida & 
Utls) 
500 375 6 
CONTINUOUS 
Utilities (03.900) 407 305 6 CONTINUOUS 
Petrosida 145 109 6 CONTINUOUS 
Phonska 3 1061 796 6 CONTINUOUS 
ZK & Utilities 301 225 6 CONTINUOUS 
03MC202 106 79 6 CONTINUOUS 
K2SO4 or ZK 113 84,4 6 CONTINUOUS 
Tank Yard 212 89 6 CONTINUOUS 
M7010 (Trestel Conv) 93 180 6 CONTINUOUS 
SP-36 352 327 6 CONTINUOUS 
LVS-CSU 271 191 6 CONTINUOUS 
BEBAN TOTAL TR 11 4550 1958 6 CONTINUOUS 
TK-11 264 83 6 CONTINUOUS 
12 PH2 452 340 6 CONTINUOUS 
Pier KC1 500 375 6 CONTINUOUS 
PF-1 1515 1136 6 CONTINUOUS 
Street Lighting & Boiler 
UT2A 
592 290 6 CONTINUOUS 
KC 2, LTP-72 320 157 6 CONTINUOUS 
BEBAN TOTAL TR 12 3544 2200 6 CONTINUOUS 
PF-1. 1765 928 6 CONTINUOUS 
O2 PH2 2060 1320 6 CONTINUOUS 
BAGGING & 
STORAGE 143 91,7 6 CONTINUOUS 
25-HVS-31 TANK 
YARD 
667 373 6 
CONTINUOUS 
PH4 2646 1884 6 CONTINUOUS 
SS Pier 1829 547 6 CONTINUOUS 
TANGKI 32 & 25 3200 2400 6 CONTINUOUS 
3 
PJA Load 5000 2977 20 CONTINUOUS 
HVS 6504A 981 689 6 CONTINUOUS 
HVS 6504B 4675 2146 6 CONTINUOUS 
HVS 6505A 3400 2759 6 CONTINUOUS 
HVS 6505B 423 345 6 CONTINUOUS 





Kelanjutan dari tabel 3.3 









HVS 6506B 2675 2171 6 CONTINUOUS 
HVS 6507A 2392 1575 6 CONTINUOUS 
HVS 6507B 850 701 6 CONTINUOUS 
UBB Load 4700 3300 6 CONTINUOUS 
LVS-10 300 139 6 CONTINUOUS 
IM P-6201B-1 355 213 6 CONTINUOUS 
NH4 Lump 1 4200 2900 6 CONTINUOUS 
Purified Gypsum 6 539 94,23 0,4 CONTINUOUS 
Phosphate Rock Circular 579 100 0,4 CONTINUOUS 
IM C-1301-1 3400 1856 6 SPARE 
IM P-1301-1 178 110 6 CONTINUOUS 
IM P-1302-1 178 110 6 CONTINUOUS 
IM P-1303-1 178 110 6 CONTINUOUS 
IM P-6201A-1 299 180 6 CONTINUOUS 
Office Building 544 337 0,4 CONTINUOUS 
Cool.Tower 870 539 0,4 CONTINUOUS 
Eff.Treatment 544 337 0,4 CONTINUOUS 
IM P-6511A-1 380 228 6 CONTINUOUS 
IM P-6511B-1 380 228 6 CONTINUOUS 
IM P-6511C-1 450 267 6 SPARE 
IM P-6521A-1 380 228 6 CONTINUOUS 
IM P-6521B-1 380 228 6 CONTINUOUS 
IM P-6521C-1 450 267 6 SPARE 
 
4. Data Saluran 
Tabel 3.4 Data Saluran di PT. Petrokimia Gresik
[14]
 
























70 300 1 EPR Tembaga 
4. Cable 18/20-3X2 185 150 1 XLPE Tembaga 
5. Cable 18/20-3X185 185 150 1 XLPE Tembaga 
6. Cable 1 (GTG) 300 300 2 Rubber Tembaga 
7. 
Cable 2 (From HVS 
GI A) 
150 700 2 Rubber Tembaga 
8. 
Cable 2-1 (From 
HVS GI A) 





Kelanjutan dari tabel 3.4 














Cable 4 (From HVS 
GI B) 
185 700 1 Rubber Tembaga 
10. 
Cable 6 (From UBB 
to HVS 65/6) 
185 450 4 Rubber Tembaga 
11. 
Cable 8 (From UBB 
to HVS 65/6) 
150 250 2 Rubber Tembaga 
12. 
Cable 10 (From 
Cogen) 
185 300 2 Rubber Tembaga 
13. 
Cable 17 (From HVS 
00-20/GI B) 
185 700 1 Rubber Tembaga 
14. 
Cable 19 (From 
UBB to HVS 
02.A/20 KV B) 
185 450 4 Rubber Tembaga 
15. 
Cable 21 (From 
UBB to HVS 
02.A/20 KV B) 
150 250 2 Rubber Tembaga 
16. 
Cable 23 (From 
GTG to HVS 00-
20/GI B) 
300 300 3 Rubber Tembaga 
 
5. Data Kapasitor dan Reaktor 











1. Capacitor 1 6 1500 1 Bus HVS-21/6KV/TSP-2 
2. Capacitor 2 6 450 1 Bus HVS-21/6KV/TSP-2 
3. Capacitor 3 6 1500 1 Bus SS6500-1 
 
Tabel 3.6 Data Reaktor di PT. Petrokimia Gresik
[14]
 
No. Nama Tegangan (KV) Arus (Ampere) 
1. Reaktor Pabrik 3 6 3500 
2. Reaktor UBB 20 600 







6. Data Skala Prioritas Beban Berdasarkan Urutan Beban Penting 















CB 15 Tangki NH3 TK-11 0 
HVS 00 
(Pabrik II) 
579   
CB 274 Petrosida 0 
HVS 00 
(Pabrik II) 
141   
CB 36 Tangki NH3 TK-06 0 
HVS 21 
(Pabrik II) 
133   
CB 46 





  Open 
TK-32, TK-25 0 
HVS 21 
(Pabrik II) 


















829   
AO 2 
Internal UBB 0 UBB   
Beban baru 






4682   
GI 03 
To PS-2281C 
(Boiler Feed Water) 
2 GI 7   
GI 05 PP-2200-01 2 GI 106   




2 SS 0 (Pabrik I) 277   
CB 5 TR 0-1 2 SS 0 (Pabrik I)   Open 




2 SS 0 (Pabrik I) 236 open 
CB 12 CT 1216A 2 SS 0 (Pabrik I) 239   
CB 13 CT 1216B 2 SS 0 (Pabrik I) 280   
CB 14 CT 1216C 2 SS 0 (Pabrik I) 258   
CB 15 C 1101B 2 SS 0 (Pabrik I) 840   
CB 16 C 1101C 2 SS 0 (Pabrik I) 309   
CB 18 TO PC.1/6KV 2 SS 0 (Pabrik I)   Menyusul 




2 SS 0 (Pabrik I)   Beban baru 
CB 188 MC11021 2 SS 0 (Pabrik I)   Menyusul 

















CB 182 TR 1-2 2 SS 0 (Pabrik I)   Menyusul 
 Benfield Pump 2 SS 2 (Pabrik I) 771 Open 
9 TR 2282 A (NH3) 2 SS 2 (Pabrik I) 513   
2 Cooling water pump 2 SS 2 (Pabrik I) 1244   
3 Cooling water pump 2 SS 2 (Pabrik I)     
21 Cooling water pump 2 SS 2 (Pabrik I) 1314   
22 Cooling water pump 2 SS 2 (Pabrik I) 1328   
15 TR 2282 B (NH3) 2 SS 2 (Pabrik I) 318   
25 Boiler Feed Water 2 SS 2 (Pabrik I) 358   
17 TR 2282 E 2 SS 2 (Pabrik I)   Menyusul 
7 PS-2281C 2 SS 2 (Pabrik I)   Menyusul 
10 TR 2282 C (Urea) 3 SS 2 (Pabrik I) 294   
4 Cooling water pump 3 SS 2 (Pabrik I)   Open 
23 Cooling water pump 3 SS 2 (Pabrik I) 1341   
16 TR 2282 D (Urea) 3 SS 2 (Pabrik I) 488   
20 
Blower for fluidizing 
cooler 
3 SS 2 (Pabrik I) 185   
24 ASU 3 SS 2 (Pabrik I)   Menyusul 
GCB/O
CB 
K2SO4 or ZK 4 
HVS 21 
(Pabrik II) 
80   
5 Fire Water Pump 4 SS 2 (Pabrik I)   Open 
CB 45 Pelabuhan 5 
HVS 21 
(Pabrik II) 
32   
CB 94 





435   
CB 96 KC 2, LTP-72 6 
HVS 00 
(Pabrik II) 
124   
CB 91 Emerg PF-1 & PF-2 6 
HVS 00 
(Pabrik II) 
  Open 
 LTP 75.3 6 
HVS 21 
(Pabrik II) 
  Beban baru 
CB 273 Utilities (03.900) 7 
HVS 00 
(Pabrik II) 
268   
CB 95 
Kantor, Workshop, 





  Menyusul 
CB 38 LVS-CSU 7 
HVS 21 
(Pabrik II) 
161   
GI 04 HVS-2210-03/20 Kv 8 GI 1238   
GI 09 HVS-2210-03/20 Kv 8 GI   Open 
CB 37 Trestel Conv. 8 
HVS 21 
(Pabrik II) 


























9 SS 2 (Pabrik I) 4071   
CB 29 ZA I/III 10 SS 0 (Pabrik I)     
CB 1 CT 1212A 11 SS 0 (Pabrik I) 241 Open 
CB 2 CT 1212B 11 SS 0 (Pabrik I)     


















1814   
CB 06 





113   
CB 13 





  Open 
CB 44 Phonska 4 16 
HVS 21 
(Pabrik II) 
2616   
CB 275 





1150   
CB 29 





1261   
CB 07 Phonska 2 18 
HVS 00 
(Pabrik II) 
1282   
CB 16 Phonska 2 18 
HVS 00 
(Pabrik II) 
470   
UT 
02A 
Phonska 1 19 
HVS 00 
(Pabrik II) 
1942   
CB 01 PF-1 U.300 20 
HVS 00 
(Pabrik II) 
1747   







CB 39 SP-36 22 
HVS 21 
(Pabrik II) 
23   
CB 82 LVS 3 23 
HVS 00 
(Pabrik II) 
363   
CB 83 02-MC-101 23 
HVS 00 
(Pabrik II) 
169   
CB 84 02-MQ-101 23 
HVS 00 
(Pabrik II) 





Kelanjutan dari tabel 3.7 
Nama  
CB 









CB 85 02-MC-202 23 
HVS 00 
(Pabrik II) 
51   
CB 86 
TRESTEL CONV. 23 
HVS 00 
(Pabrik II) 
  Beban baru 









59   
FC 03MC101 24 
HVS 21 
(Pabrik II) 
  Menyusul 
CB 280 03MQ101 24 
HVS 21 
(Pabrik II) 
  Menyusul 
FC 03MC202 24 
HVS 21 
(Pabrik II) 
67   
AO 1 PJA (Lama) 25 UBB 
Fluktuatif 
± 5MW   
AO 6 Gudang Multiguna  25 UBB   Beban baru 
AO 7 PJA (Baru) 25 UBB   Beban baru 
 
3.6. Pemodelan Single Line Diagram dan Input Data Sistem PT PETROKIMIA 
GRESIK pada ETAP 
Permodelan sistem kelistrikan PT. PETROKIMIA GRESIK dilakukan untuk 
mengetahui karakteristik frekuensi saat terjadinya lepas pembangkit sehingga 
menyebabkan sistem mengalami overload hingga berakibat pada penurunan frekuensi 
serta dengan mengamati nilai tegangan apakah pada saat terjadinya gangguan daln 
pelepasan beban tegangan masih berada pada nilai yang diizinkan. Beban pada sistem 
kelistrikan PT. PETROKIMIA GRESIK antara lain motor induksi dan beban static yang 
beroperasi pada standar frekuensi 50 Hz. Permodelan juga dilakukan untuk 







Gambar 3.3 Single Line PT. PETROKIMIA Gresik
[14]
 
3.6.1 Input Data Sumber 
      








3.6.2 Input Data Transformator 
      
Gambar 3.5 Tampilan Input Data Transformator 
3.6.3 Input Data Beban 
    






3.6.3 Input Data Saluran 
            










4.1  Sistem IEEE 9 Bus 
Pada uji coba sistem menggunakan data example IEEE 9 bus ini akan dilakukan 
simulasi gangguan lepasnya generator yang disebabkan oleh adanya short circuit tiga 
fasa yang terjadi pada bus generator. Sehingga apabila terjadi perubahan pada frekuensi 
dan tegangan yang melebihi batas normal, untuk menjaga sistem tetap aman terutama 
generator dari adanya short circuit diatas maka akan dilakukan pelepasan generator. 
Setelah dilakukan pelepasan generator maka frekuensi dan tegangan akan turun dimana 
akibat lepasnya generator maka akan mengakibatkan sistem mengalami overload. 
Dengan menghitung nilai overload, laju penurunan frekuensi, waktu saat terjadi nya 
penurunan frekuensi dibawah nilai yang diizinkan serta waktu dilakukanya load 
shedding maka kita selanjutnya dapat melakukan pelepasan beban berdasarkan laju 
penurunan frekuensi, sehingga diharapkan frekuensi dapat kembali ke nilai yang 
diizinkan. Simulasi kali ini akan dilakukan mengguanakan software Etap power station 
dengan bantuan tools transient stability analysis, dimana initial load flow nya 
menggunakan metode newton raphson. Dimana pada IEEE 9 bus menggunakan V base 
sebesar 230 KV. 
 
Gambar 4.1. Single Line Sistem IEEE 9 Bus
[15]
 
Dan berikut ini merupakan data standart serta hasil running load flow dari IEEE 9 
bus sistem yang digunakan sebelum nantinya menggunakan data lapangan PT. 



















G1 247,5 247,5 71,337 9,55 
314,67
6 
G2 192 163,2 163 3,33 
G3 128 108,8 85 2,35 
   Seperti yang terlihat pada tabel 4.1 diatas bahwa pada sistem IEEE 9 bus, total 
daya pembangkitan yang sebesar 319,337 MW. Dimana setelah melakukan running 
load flow total rugi-rugi daya sistem sebesar 4,661 MW, sehingga total daya 
permintaan sebesar 319,337 MW. 
4.1.1  Simulasi dan Analisa 
Simulasi sistem dilakukan dengan memberi gangguan hubung singkat 3 fasa pada 
sistem, langkah selanjutnya adalah melepas generator untuk mengamankan sistem dan 
mengetahui apakah sistem telah kembali normal. Langkah terakhir adalah melakukan 
perhitungan dan simulasi load shedding untuk mendapatkan kondisi sistem kembali 
normal. Simulasi yang dilakukan adalah dengan melepas generator pada saat gangguan. 
Simulasi gangguan short circuit 3 fasa ini akan disimulasikan pada detik ke satu 
pada bus 3, serta akan dilihat respon tegangan dan frekuensi pada sistem akibat adanya 
gangguan short circuit pada bus tiga generator. Pada gambar 4.2 dan 4.3 dibawah dapat 
dilihat respon frekuensi dan tegangan akibat  gangguan short circuit 3 fasa pada bus 3. 
 
Gambar 4.2 Respon Frekuensi Saat Short Circuit 3 fasa 
Dari gambar 4.2 diatas terlihat bahwa saat terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa 





sejak terjadinya gangguan. Setelah itu frekuensi mengalami steady state pada detik ke  
50 dengan frekuensi sebesar 51,8 Hz. 
 
Gambar 4.3 Respon Tegangan Saat Short Circuit 3 fasa 
Sedangkan pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa tegangan mengalami penurunan 
mencapai 0,8 p.u (184 KV) selama dua detik setelah itu mengalami steady state pada 
nilai 0,7 p.u (161 KV) di detik ke 20. Untuk mengamankan generator dari short circuit 
3 fasa diatas maka diakukan pelepasan generator G3 pada detik ke 1,1. Akibat dari 
lepasnya generator G3 pada detik ke 1,1 dapat dilihat respon frekuensi pada gambar 4.4 
dibawah. 
 
Gambar 4.4 Respon Frekuensi Saat G3 lepas 
Berdasarkan gambar 4.4 diatas terlihat bahwa penurunan frekuensi akibat 
lepasnya G3 terjadi pada detik ke 1,1 dimana frekuensi turun menjadi 42,5 Hz pada 
detik ke 16, memasuki detik 30 keatas frekuensi mulai mencapai steady state pada 





daya aktifnya akibat dilakukanya pelepasan generator G3, sehingga perlu dilakukan 
load shedding untuk mengembalikan nilai frekuensi ke batas nominal yang diizinkan. 
Karena terjadi penurunan frekuensi sistem maka dilakukanlah pelepasan beban 
menggunakan static UFLS dimana berdasarkan perhitungan didapat pelepasan beban 
dilakukan pada detik ke 3,9. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah. 
Dimana jumlah beban yang dilepas akibat lepasnya G3 dengan kapasitas 108,8 MW 
adalah sebesar 92,64 MW. 














G1 247,5 9,55 
5,821 0,21 -0,88 3,9 G2 192 3,33 
G3 128 2,35 
 
 
Gambar 4.5 Respon Frekuensi Sebelum dan Sesudah Load shedding 
Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan load 
shedding frekuensi sistem yang mulanya turun hingga 42,5 Hz pada detik ke 16 
mengalami kenaikan frekuensi menjadi 49,13 Hz pada detik ke 20,  dengan prosentase 
kenaikan frekuensi sebesar 13,26%. Setelah itu frekuensi mengalami steady state di 
nilai 49,1 Hz. Sehingga dapat disimpulkan dengan lepasnya G3 berkapasitas 108,8 MW 
frekeunsi turun menjadi 42,5 Hz, dimana setelah dilakukan load shedding frekeunsi 























4.2  Sistem Petrokimia Gresik 
Analisa dan simulasi dilakukan pada sistem kelistrikan PT. Petrokimia Gresik, 
dimana nantinya akan dilakukan simulasi gangguan lepasnya generator yang disebabkan 
oleh adanya short circuit tiga fasa yang terjadi pada bus Petrokimia. Sehingga apabila 
terjadi perubahan pada frekuensi dan tegangan yang melebihi batas normal, untuk 
menjaga sistem tetap aman terutama generator dari adanya short circuit diatas maka akan 
dilakukan pelepasan generator/pembangkit. Setelah dilakukan pelepasan generator maka 
frekuensi dan tegangan akan turun dimana akibat lepasnya generator maka akan 
mengakibatkan sistem mengalami overload. Dengan menghitung nilai overload, laju 
penurunan frekuensi, waktu saat terjadi nya penurunan frekuensi dibawah nilai yang 
diizinkan serta waktu dilakukanya load shedding maka kita selanjutnya dapat melakukan 
pelepasan beban berdasarkan laju penurunan frekuensi, sehingga diharapkan frekuensi 
dan tegangan dapat kembali ke nilai yang diizinkan. Simulasi kali ini akan dilakukan 
menggunakan software Etap power station dengan bantuan tools transient stability 
analysis, dimana initial load flow nya menggunakan metode newton raphson.  
 
Gambar 4.6. Single Line Petrokimia Gresik 
 Pada gambar 4.6 diatas terlihat bahwa pada sistem kelistrikan petrokimia gresik 
terdapat tiga buah pabrik dimana total beban untuk semua pabrik adalah sebesar 81,641 
MW serta dari total tiga pabrik diatas disuplai dari tujuh pembangkit  
 Berikut ini gambar 4.7 menunjukan single line sistem 20 KV petrokimia gresik 






Gambar 4.7. Single line Petrokimia Gresik pada software ETAP Power Station 
Setelah melakukan running load flow pada software ETAP dapat dijelaskan 
bahwa total beban sistem sebesar 81,641 MW dengan total daya pembangkitan sebesar 
82 MW. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.3 dibawah. 













GTG 41,25 33 20 4 
81,641 
UBB 40 32 13 4 
Revamp 20,588 17,5 15,5 3,2 
Cogen 14,706 12,5 5,5 2,7 
TG-65 10,625 8,5 7,5 1,129 
TG-66 14,375 11,5 8,5 1,129 
PLN 16,151 14 12 4 
Jumlah 157,695 129 82 20,158 
 Pada tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa total beban pada sistem sebesar 81,641 
MW, dimana beban ini terdiri dari pabrik 1 sebesar 23,3 MW, pabrik 2 sebesar 20,8 
MW dan pabrik 3 sebesar 37,541 MW dengan total pembangkitan sebesar 82 MW. 
Dimana total permintaan beban setelah dilakukan running load flow menjadi sebesar 






4.2.1  Simulasi Sistem Keadaan Normal 
 Pada simulasi ini akan dilakukan simulasi transient dengan initial load flow 
newton raphson untuk mengetahui parameter sistem pada saat kondisi normal dimana 
parameter yang diamati adalah nilai frekuensi dan tegangan pada sistem.  








HVS 00-20KV/GI A 0,99 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,98 




Berdasarkan hasil simulasi pada keadaan normal pada tabel 4.4 didapat, 
frekuensi sistem steady state pada nilai 50 Hz, sedangkan tegangan pada masing – 
masing bus masih dalam nilai yang diizinkan yaitu antara 0,90-1,05 p.u.  
 






Gambar 4.9. Respon Tegangan Saat Kondisi Sistem Normal 
Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.8 serta 4.9 dapat dikatakan pada kondisi 
normal, sistem dalam keadaan aman dikarenakan frekuensi dan tegangan masih dalam 
batas yang diizinkan.  
4.2.2  Gangguan Tiga Fasa Pada Sistem 
Simulasi sistem saat gangguan dilakukan dengan memberi gangguan hubung 
singkat 3 fasa pada bus 150 KV sistem Petrokimia, langkah selanjutnya adalah melepas 
generator untuk mengamankan sistem dan mengetahui apakah sistem telah kembali 
normal. Langkah terakhir adalah melakukan perhitungan dan simulasi load shedding 
untuk mengembalikan kondisi sistem kembali normal. Simulasi yang dilakukan adalah 
dengan melepas generator pada saat gangguan. 
Simulasi gangguan short circuit 3 fasa ini akan disimulasikan pada detik ke 1,8 
pada bus petrokimia Gresik 150 KV, serta akan dilihat respon tegangan dan frekuensi 
pada sistem akibat adanya gangguan short circuit pada bus petrokimia Gresik 150 KV. 




Step 1 : 
 
Step 2 :  
 




























Gambar 4.10 Respon Frekuensi Saat Short Circuit 3 fasa 
Dari gambar 4.10 diatas terlihat bahwa saat terjadi gangguan hubung singkat 
tiga fasa dengan arus gangguan sebesar 14,434 KA sistem mengalami kenaikan 
frekuensi mencapai 52.85 Hz pada detik ke empat. Setelah itu frekuensi mengalami 
steady state pada detik ke 5 dengan frekuensi sebesar 52 Hz. 








HVS 00-20KV/GI A 0,5 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,5 




Berdasarkan tabel 4.5 dapat kita simpukan bahwa pada saat short circuit nilai 
frekeunsi dan tegangan tidak berada pada batas operasi yang diizinkan dimana untuk 
frekuensi ± 0,5 Hz dari frekuensi nominal atau pada kondisi darurat boleh naik 
mencapai 52 Hz, sedangkan tegangan berada pada nilai 0,90-1,05p.u. Akibat adanya 
kenaikan frekuensi yang melebihi batas sebesar 52 Hz, maka untuk mengamankan 
sistem dari kenaikan frekuensi serta menghindari kerusakan pada generator maka 







Tabel 4.6 Skenario Pelepasan Breaker Pengaman akibat Short Circuit 3 Fasa 
Skenario Pembangkit Lepas Breaker Open 









Skenario pelepasan generator akibat short circuit 3 fasa dapat dilihat pada tabel 
4.6 di atas dimana terdapat dua skenario yang akan dilakukan untuk mengamankan 
sistem dan pembangkit dari gangguan 3 fasa, yang pertama dengan melepas pembangkit 
PLN melalui breaker/pengaman yang menghubungkan sumber PLN 150 KV ke sistem, 
yang kedua dengan melepas dua pembangkit yang terinterkoneksi dengan sumber PLN. 
4.2.3  Skenario 1 
Untuk mengamankan sistem dan generator dari short circuit 3 fasa diatas maka 
diakukan pelepasan pembangkit PLN dan beban yang terhubung pada bus petrokimia 
pada detik ke 1,9 melalui breaker pengaman GI 01, GI 02 dan CB27. Akibat dari 
lepasnya pembangkit PLN pada detik ke 1,9 dapat dilihat respon frekuensi pada gambar 
4.11 dibawah. 
 
Gambar 4.11 Respon Frekuensi Saat PLN lepas 
Berdasarkan Gambar 4.11 diatas terlihat bahwa penurunan frekuensi akibat 
lepasnya pembangkit PLN pada detik ke 1,9 dimana frekuensi turun menjadi 48,74 Hz 





49,45 Hz. Dikarenakan nilai frekuensi yang turun dibawah standar yang telah 
ditenetukan, Sehingga perlu dilakukan load shedding untuk mengembalikan nilai 
frekuensi ke batas nominal yang diizinkan. Berdasarkan hasil simulasi saat pembangkit 
PLN lepas, dapat diringkas pada tabel 4.7 dibawah.  








HVS 00-20KV/GI A 0,97 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,97 




4.2.3.1 Static Under-Frequency Load shedding 
Static load shedding adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk 
mengembalikan nilai frekuensi ke nilai yang diizinkan selama terjadinya gangguan 
besar  berdasarkan perhitungan pada metode static UFLS, selanjutnya dengan formula 
yang telah dijelaskan pada bab 2 dan data pada bab 3, maka kita dapat memulai 
perhitungan untuk menghitung total inertia sistem, laju penurunan frekuensi dan waktu 
pelepasan beban. Dimana hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah. Melalui 
perhitungan dibawah kita bisa mendapat bahwa nilai overload akibat dari lepasnya 
pembangkit PLN adalah sebesar 0,12173. 




Atau dapat juga ditulis dalam bentuk persen sebesar 12,173% 













































Dimana setelah dilakukan perhitungan menggunakan static UFLS didapat laju 
penurunan frekuensi saat PLN lepas sebesar -0,9169 Hz/second dan waktu pelepasan 
beban pada detik ke 3,03 second, seperti telihat pada tabel 4.8 dibawah : 



















Setelah kita mendapat besaran laju penurunan frekuensi kita dapat menghitung 
waktu pelepasan beban seperti pada perhitungan diatas. Dari perhitungan  diatas maka 
didapat bahwa pada detik 3,03 frekuensi mulai mendekati 48,74 Hz. Untuk jumlah 








net H x 2














 50 - 48,74
=T(48,74) 

Ti gangguan  awal T =Shedding load T 













beban yang dilepas dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas beban penting dalam 
industri PT. PETROKIMIA GRESIK seperti terlihat pada tabel 4.9 dibawah. 
 Menghitung besar overload dan laju penurunan frekuensi setelah dilakukan load 
shedding 
 
                                         




Tabel 4.9 Data Pelepasan Beban dan Perhitungan Setelah Simulasi 



























CB 39 0,352 
CB 30 2,67 
Total 8,429 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas maka jumlah beban yang 
akan dilepas berdasarkan skala prioritas beban penting pada tabel 4.9 diatas  adalah 
sebesar 8,249 MW dengan laju penurunan frekuensi sebesar -0,36 Hz/s. Pelepasan 
beban dipilih pada laju penurunan frekuensi sebesar -0,36 Hz/s  dikarenakan pada 
pelepasan beban sebesar 8,249 MW, frekuensi telah kembali ke nilai yang diizinkan, 
selain itu juga untuk menghindari over load shedding. Hal ini sesuai dengan kriteria dari 
pelepasan beban yaitu beban yang dilepaskan haruslah seminimal mungkin untuk 
menghindari kerugian akibat pemadaman. Dimana akibat lepasnya pembangkit sebesar 
14 MW maka diperlukan pelepasan beban sebesar 8,429 MW untuk mengembalikan 
nilai frekuensi ke batas nilai yang diizinkan. Pada gambar 4.12 dibawah merupakan 














net H x 2

















Gambar 4.12 Respon Frekuensi Setelah Load Shedding 
Berdasarkan Gambar 4.12 diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan load 
shedding frekuensi sistem yang mulanya turun hingga 48,74 Hz mengalami kenaikan 
frekuensi menjadi 49,5 Hz pada detik ke 4 sampai 6,  dengan prosentase kenaikan 
frekuensi sebesar 1,53 %. Setelah itu frekuensi mengalami steady state di nilai 49,88 
Hz. Sedangkan pada tabel 4.10 dan 4.11 dibawah merupakan nilai frekuensi serta 
tegangan akibat lepasnya PLN dan setelah load shedding. 
Tabel 4.10 Kondisi Frekuensi Sebelum dan Sesudah Load shedding 
time 
(sec) 
Frekeunsi Saat PLN Lepas 
(Hz) 
Frekuensi Setelah Load Shedding 
(Hz) 
1 50 50 
2 49,9 49,9 
3 49,29 49,55 
4 49 49,40 
5 48,79 49,47 
6 48,74 49,50 
7 48,78 49,79 
8 48,8 49,82 
9 48,87 49,83 
10 48,94 49,84 
11 49,02 49,85 
12 49,12 49,86 
13 49,2 49,86 
14 49,28 49,87 
15 49,36 49,88 
































Setelah Load Shedding 
GTG 0,64 1 1 
HVS 00-20KV/GI A 0,5 0,97 0,99 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,5 0,97 0,99 
UBB 20KVA 0,52 0,97 1 
SS1000-1 0,79 0,99 1 
HVS-65/6KV 0,81 0,99 0,99 
HVS-02.A/20KV 0,51 0,97 0,99 
Sehingga berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan load shedding berhasil 
meningkatkan nilai frekuensi serta tegangan ke nilai yang diizinkan. Nilai perubahan 
frekunsi pada setiap detiknya dapat dilihat pada tabel 4.10 dimana waktu sampel 
diambil mulai 0-16 second, sedangkan pada tabel 4.11 dapat dilihat perubahan tegangan 
pada setiap bus. 
4.2.4 Skenario 2  
 Simulasi sistem dilakukan dengan memberi gangguan hubung singkat 3 fasa pada 
sistem, langkah selanjutnya adalah melepas generator untuk mengamankan sistem dan 
mengetahui apakah sistem telah kembali normal. Langkah terakhir adalah melakukan 
perhitungan dan simulasi load shedding untuk mendapatkan kondisi sistem kembali 
normal. Dalam skenario 2 disini kita akan mencoba untuk melepas dua generator untuk 
mengetahui respon sistem berupa frekuensi apabila dua pembangkit berupa PLN dan 
GTG dalam kondisi lepas dari sistem akibat kenaikan frekuensi saat terjadi gangguan 3 
fasa. Pada gambar 4.13 dibawah kita dapat melihat respon frekuensi sistem saat dua 






Gambar 4.13 Respon Frekuensi Saat GTG dan PLN Lepas dari Sistem (t=1,9 sec) 
Berdasarkan gambar 4.13 diatas terlihat bahwa penurunan frekuensi akibat 
lepasnya pembangkit PLN dan GTG pada detik ke 1,9 dimana frekuensi turun menjadi 
41,75 Hz pada detik ke 9, memasuki detik 20 frekuensi mulai mencapai steady state 
pada frekuensi sebesar 46 Hz. Sehingga perlu dilakukan load shedding untuk 
mengembalikan nilai frekuensi ke batas nominal yang diizinkan. 









GTG 0,64 0,77 
41,75 
HVS 00-20KV/GI A 0,5 0,8 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,5 0,8 
UBB 20KVA 0,52 0,81 
HVS-02.A/20KV 0,51 0,81 
SS1000-1 0,79 0,97 
HVS-65/6KV 0,81 1 
Berdasarkan hasil simulasi saat pembangkit PLN dan GTG lepas, dapat diringkas 
pada tabel 4.12 diatas, dimana pada tabel diatas tertera nilai frekuensi dan tegangan 
ketika PLN dan GTG lepas dari sistem. Terdapat 5 main bus yang kondisi tegangan nya 
dibawah nilai yang diizinkan yaitu sebesar 0,9 p.u.  
4.2.4.1 Static Under-Frequency Load Shedding 
 Selanjutnya dengan formula atau rumus  yang telah dijelaskan pada bab 2, maka 
kita dapat memulai perhitungan untuk menghitung total inertia sistem, laju penurunan 





hasil perhitungan menggunakan static load shedding dapat dilihat pada tabel 4.13 
dibawah. 
 Menghitung besarnya nilai overload sistem saat PLN dan GTG lepas dari sistem 
 
 
                                            
 
atau dapat juga ditulis dalam nilai prosentase sebesar 41,46% 































Setelah kita mendapat besaran laju penurunan frekuensi, kita dapat menghitung 
waktu saat frekuensi mendekati nilai yang diizinkan yaitu 47,5 Hz, menggunakan 








net H x 2














 50 - 47,5
=T(47,5) 

Ti gangguan  awal T =Shedding load T 













detik 0,8 frekuensi mulai mendekati 47,5 Hz. Sehingga didapat waktu load shedding 
pada detik ke 2,7 second. Untuk jumlah beban yang dilepas maka dapat dilakukan 
berdasarkan skala prioritas beban penting dalam industri PT. Petrokimia Gresik,  seperti 
pada tabel 4.14 dibawah.  






Tabel 4.14 Data Pelepasan Beban dan Perhitungan Setelah Simulasi 
No. 






















1. PJA 5000 
-0,009048 -0,068 48,1 49,99 
2. CB-28.0 301 
3. FC 106 
4. CB-08 1515 
5. CB-01 1765 
6. CB-30 2670 
7. CB-39 352 
8. UT-02A 1990 
9. CB-07 2060 
10. CB-16 452 
11. CB-29 1317 
12. CB-275 1016 
13. CB-44 2646 
14. HVS6505 3400 
15. HVS6505. 423 
16. HVS6506 1915 
17. CB-06 143 
18. CB 2 1247 
19. CB 21 1289 
20. CB 3 1247 
21. CB9 488 
22. CB16 550 
23. CB23 1366 
Total (MW) 33,258 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas maka jumlah beban yang 
akan dilepas berdasarkan skala prioritas beban penting pada tabel 8  adalah sebesar 




















net H x 2











dipilih pada laju penurunan frekuensi sebesar -0,068Hz/s  dikarenakan pada pelepasan 
beban sebesar 33,258  MW, frekuensi telah kembali ke nilai yang diizinkan, sedangkan 
jika dipilih pada nilai laju penurunan frekuensi dibawah atau diatas -0,068 Hz/s, hasil 
frekuensi yang didapat tidak maksimal karena beban yang harus dilepas hendaknya 
seminimal mungkin, untuk menghindari terjadinya over load shedding. 
 
Gambar 4.14 Respon Frekuensi Setelah Load Shedding 
Berdasarkan gambar 4.14 diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan load 
shedding frekuensi sistem yang mulanya turun hingga 41,75 Hz mengalami kenaikan 
frekuensi menjadi 48,1 Hz pada detik ke 3,  dengan prosentase kenaikan frekuensi 
sebesar 15,20 %. Setelah itu frekuensi mengalami steady state di nilai 49,99 Hz pada 
detik ke 10. Sehingga berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan load shedding berhasil 
meningkatkan nilai frekuensi ke nilai yang diizinkan. Nilai perubahan frekuensi pada 
setiap detiknya dapat dilihat pada tabel 4.15 dimana waktu sampel diambil mulai 0-15 






























Saat PLN dan GTG Lepas Setelah Load Shedding 
1 50 50 
2 49,51 49,53 
3 47,80 49,85 
4 46,28 49,49 
5 44,89 49,98 
6 43,67 50,09 
7 42,76 50,05 
8 42,16 50,01 
9 41,81 50 
10 41,71 49,99 
11 41,89 49,99 
12 42,21 49,99 
13 42,71 49,99 
14 43,16 49,99 
15 43,90 49,99 









GTG 0,64 0,77 0,95 
HVS 00-20KV/GI A 0,5 0,8 0,98 
HVS-00-20KV/UT-L-P 0,5 0,8 0,98 
UBB 20KVA 0,52 0,81 0,98 
HVS-02.A/20KV 0,51 0,81 0,98 
SS1000-1 0,79 0,97 0,99 
HVS-65/6KV 0,81 1 1 
Pada tabel 4.15 diatas dilakukan sampel pada 15 detik pertama dari respon 
frekuensi pada kondisi transient, dimana pada saat kondisi setelah load shedding  
frekuensi sistem steady state pada nilai 49,99 Hz pada detik ke 10 sedangkan nilai 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dengan diperolehnya hasil analisis Static UFLS dengan menggunakan software 
ETAP Power Station maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
A. Berdasarkan hasil simulasi saat short circuit 3 fasa didapat, frekuensi sistem 
mengalami kenaikan mencapai 52,85 Hz, selama kurang lebih empat detik. Setelah 
itu frekuensi mengalami steady state pada detik ke  10 dengan frekuensi sebesar 52 
Hz. Jika hal ini diterusan maka baik sistem ataupun generator akan mengalami 
kerusakan baik itu lepas sinkron dari sistem ataupun pemadaman total, oleh karena 
itu dilakukanlah beberapa skenario pelepasan generator untuk mengamankan sistem. 
B. Berdasarkan hasil simulasi pada skenario 1 saat pembangkit PLN lepas, dimana 
lepasnya pembangkit PLN  terjadi pada detik ke 1,9. Frekuensi turun menjadi 48,74 
Hz pada detik ke 5, memasuki detik 15 frekuensi mulai mencapai steady state pada 
frekuensi sebesar 49,45 Hz. Berdasarkan hasil simulasi pada skenario 2 saat 
pembangkit PLN dan GTG lepas, frekuensi turun menjadi 41,75 Hz pada detik ke 9, 
memasuki detik 20 frekuensi mulai mencapai steady state pada frekuensi sebesar 46 
Hz. Akibat adanya penurunan frekuensi dibawah dari standar (47,5 Hz) maka perlu 
dilakukan load shedding untuk mengembalikan nilai frekuensi ke batas nominal yang 
diizinkan. 
C. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan static load 
shedding, maka waktu load shedding dilakukan pada detik ke 3,03 pada skenario 1, 
sedangkan jumlah beban yang dilepas sebesar 8,429 MW. Untuk skenario 2 waktu 
load shedding dilakukan pada detik ke 3,3 sedangkan jumlah beban yang dilepas 
adalah sebesar 33,528 MW. Pada skenario 1, setelah dilakukan load shedding 
frekuensi sistem yang mulanya turun mencapai 48,74 Hz mengalami kenaikan 
frekuensi menjadi 49,5 Hz pada detik ke 5 sampai 6,  dengan prosentase kenaikan 
frekuensi sebesar 1,53 %. Pada skenario 2 setelah dilakukan load shedding, frekuensi 
sistem yang mulanya turun hingga 41,75 Hz pada detik ke 2,1 mengalami kenaikan 
frekuensi menjadi 48,1 Hz,  dengan prosentase kenaikan frekuensi sebesar 15,20 %. 





D. Berdasarkan hasil simulasi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa dengan 
mengunakan metode static under frequency load shedding dapat meningkatkan 
kembali frekuensi sistem ke nilai yang diiizinkan setelah terjadinya gangguan, 
dimana nantinya dengan adanya metode ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk 
melakukan setting UFR (under frequency relay). 
5.2  Saran 
Dikarenakan sistem pemutusan beban pada PETROKIMIA Gresik masih 
menggunakan cara manual, maka disarankan nantinya pemutusan beban langsung 
dilakukan oleh UFR (under frequency relay), sehingga tidak diperlukan lagi lagi peran 
operator untuk mengamati pada sistem SCADA atau DCS. Load shedding merupakan 
solusi yang efektif untuk menjaga frekuensi akan tetap stabil setelah terjadi gangguan 
sehingga kountinuitas penyaluran listrik ke beban tetap normal dan diharapkan produksi 
dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Gangguan penyebab terjadinya lepas 
pembangkit dapat dicoba menggunakan gangguan satu fasa ke tanah atau line to line, 
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